m CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE mc
Lgiria — LEIRIA acreditacdo
L0501
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se & verificagao da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa ISO/IEC 17025
de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR). Ensaios |
ZONA DE ABASTECIMENTO: LEIRIA
Teiria: Av. Warqués de Pombal (da Escola Amarela até Sto Agostinho), Av. N.* St de Fatima, R. Miguel Torga, R. Tomar, Paulo VI, Vale Sepal. Olhalvas, Complexo de Piscinas ¢ Estadio; Alcaidaria; Almoinhas;
Alqueidao da Boa Vista; Amieira; Andrinos; Aparigos; Arrabalde da Ponte; Azabucho; Balres; Boa Vista; Barreiro; Caldelas; Campinos; Campo Amarelo; Canais; Caranguejeira; Cardosos; Carrasqueira; Carril;
Casa dos Ferreiros; Casais; Casal Capitao; Casal Carolino; Casal da Cruz; Casal da Ladeira; Casal da Raposeira; Casal dos Maios; Casal dos Matos; Casal do Pilha; Casal Vermelho; Caxieira; Cercal (parte);
LUGARES: Chas; Colonia Agricola; Cova das Faias; Coutada; Espinheira; Ferreiros; Figueira do Outeiro; Figueiras; Fonte Fria; Fonte do Oleiro; Freiria; Freiial; Gandara dos Olivais; Grinde; Guimarota (zona baixa);
Lameiras; Janardo; Lego; Longra; Machados; Marineiros; Marrazes; Martinela; Martos; Mata; Matoeira; Milagres; Nova Leiria; Olivais; Olivais da Bregieira; Opeia; Outeiro das Barrocas; Outeiro de Caldelas;
Outeiro das Pereiras; Outeiros da Gandara dos Olivais; Padrao; Palmeiria; Parracheira; Pereiras; Pinheiros; Planalto; Ponte da Pedra; Pousos; Portela da Mata; Qta da Algada; Qta de Sto Antonio; Qta da Matinha;
Qta do Bispo; Qta dos Frades; Qtas do Sirol; Ramalharia; Regueira de Pontes; Sta Eufémia; Sismaria (parte); S. Roméo; Souto de Cima; Souto do Meio; Touria; Tremulheira; Triste Feia; Tubaral; Vale da Catrina;
Vale Covo; Vale da Garcia; Vale Pereiro; Vale Rosa; Vale de Sta Margarida; Vale Sobreiro; Vale Sumo; Varzea; Vidigal; Zambuio.
PERIODO: 01/0412024 - 30/06/2024
TOTAL ANALISES » PAR{\I}AETR_OS COM VALOR PARAMEn}lco
) RESULTADOS OBTIDOS Valor (valor maximo ou minimo fixado para cada um dos parametros a controlar)
PARAMETRO (PO EiEntD % de Analises p'_’m('cs;ri“ N°Andlises  N°Analises  %deandlises N°deandlises % Andlises
—— e —— realizadas e pe— previstas realizadas em falta conformes conformes
Controlo de Rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes (Nmero/100mi) 36 36 100 0 0 0 36 36 0 36 100,0
Escherichia coli (NGmero/100mi) 36 36 100 0 0 0 36 36 0 36 100,0
Cloro residual (mg/ Cl;) 36 36 100 035 07 - - - - -
Controlo de Rotina 2 (CR2)
Cheiro (Fator diluigéo a 25°C) 11 11 100 <1 <1 3 11 1 0 1 1000
Condutividade (uS/cm a 20°C) 11 11 100 175 379 2500 11 1 0 1 100,0
Cor (mg/l PtCo) 11 11 100 <5 <5 20 11 1 0 1 1000
Enterococos (Numero/100mi) 11 11 100 0 0 0 11 1 0 1 100,0
Namero de colénias a 22°C (Numero/ml) 1 11 100 0 0 se"‘a:n“;::f“ R R R R R
pH (Unidades de pH) 11 11 100 6.9 (19°C) 7,7 (18°C) 265e595 11 1 0 1 100,0
Sabor (Fator diluigao a 25 °C) 11 11 100 <1 <1 3 11 1 0 1 1000
Turvagéo (UNT) 11 11 100 <040 <040 4 11 1 0 1 1000
Controlo de Inspegéo (CI)
Aluminio (ug/ Al) 1 1 100 <20 <20 200 1 1 0 1 100,0
() Antiménio (ug/ Sb) 1 1 100 <005 <005 10 1 1 0 1 100,0
() Arsénio (ug/l As) 1 1 100 2,69 269 10 1 1 0 1 1000
Azoto amoniacal (mg/l NHz) 1 1 100 <004 <004 0,50 1 1 0 1 100,0
() Benzeno (ugl) 1 1 100 <03 <03 10 1 1 0 1 100,0
Benzo(a)pireno (ug/l) 1 1 100 <0,002 <0,002 0010 1 1 0 1 100,0
() Boro (mg/l B) 1 1 100 <010 <010 15 1 1 0 1 100,0
() Bromatos (ug/l BrO3) 1 1 100 <15 <15 10 1 1 0 1 100,0
() Cadmio (ug/l Cd) 1 1 100 <10 <1,0 50 1 1 0 1 100,0
Calcio (mg/l Ca) 1 1 100 12 12 - - B B B
Carbono Organico Total (mg/L C) 1 1 100 <10 <10 se'":a“:,::fé" R R R R -
Chumbo (ug/l Pb) 1 1 100 <20 <20 10 1 1 0 1 100,0
(¢) Cianetos (ugll CN) 1 1 100 <10 <1,0 50 1 1 0 1 100,0
Cloratos (mgfl) 1 1 100 0015 0015 0,70 1 1 0 1 100,0
() Cloretos (mg/l Cl) 1 1 100 29 29 250 1 1 0 1 100,0
Cloritos (mgh) 1 1 100 <0010 <0010 0,70 1 1 0 1 100,0
Clostridium perfringens (Namero/100ml) 1 1 100 0 0 0 1 1 0 1 100,0
Cobre (mgfl Cu) 1 1 100 015 0,15 20 1 1 0 1 100,0
Crémio (ug/ Cr) 1 1 100 <20 <20 50 1 1 0 1 100,0
() 1,2-Dicloroetano (ugh) 1 1 100 <03 <03 30 1 1 0 1 100,0
Dureza total (mg/l CaCO;) 1 1 100 47 47 - - - - -
Ferro (ug/ Fe) 1 1 100 <20 <20 200 1 1 0 1 100,0
(©) Fluoretos (mg/l F) 1 1 100 <010 <010 15 1 1 0 1 100,0
Magnésio (mg/l Mg) 1 1 100 40 40 - - B B B
Manganés (gl Mn) 1 1 100 <4 <4 50 1 1 0 1 100,0
() Mercrio (ug/l Hg) 1 1 100 <001 <0,01 1,0 1 1 0 1 100,0
Niquel (ug/l Ni) 1 1 100 <50 <50 20 1 1 0 1 100,0
(©) Nitratos (mg/l NO3) 1 1 100 34 34 50 1 1 0 1 100,0
Nitritos (mg/l NO) 1 1 100 <0020 <0,020 0,50 1 1 0 1 100,0
Oxidabilidade (mg/l O;) 0 - - - - 50 0 - - - B
Potassio (mg/l K) 1 1 100 30 30 SO atoracao R R R R -
() Selénio (ug/l Se) 1 1 100 <05 <05 20 1 1 0 1 100,0
() Sédio (mg/l Na) 1 1 100 27 27 200 1 1 0 1 100,0
(¢) Sulfatos (mg/l SO4) 1 1 100 9 9 250 1 1 0 1 100,0
(¢) Tetracloroeteno (ug/l) 1 1 100 <3 <3 B B B B B
(¢) Tricloroeteno (ugh) 1 1 100 <03 <03 - - - - B B
(¢) Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ugfl) 1 1 100 <3 <3 10 1 1 0 1 100,0
Tri-halometanos total (THM) (ug/l) 1 1 100 <3(MaiorLQ) | <3 (MaiorLQ) 100 1 1 0 1 100,0
Cloroférmio (ug/l) 1 1 100 <3 <3 - - - - -
Dibromoclorometano (ugf) 1 1 100 <3 <3 - - - - -
Bromodiclorometano (ug/l) 1 1 100 <3 <3 - - B B B
Bromofdrmio (ugl) 1 1 100 <3 <3 - - - - -
Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (ug/l) 1 1 100 <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) 0,10 1 1 0 1 100,0
Benzo(b)fiuoranteno (ugf) 1 1 100 <0,005 <0,005 - - - - -
Benzo(K)fluoranteno (ug/l) 1 1 100 <0,004 <0,004 - - - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) 1 1 100 <0,002 <0,002 - - - - -
Indeno(123)pireno (ugf) 1 1 100 <0,004 <0,004 - - - - -
(¢) Pesticidas - total (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,50 1 1 0 1 100,0
() 24D (ugl) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Bentazona (ugll) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
(¢) Clorpirifos (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Desetilterbutilazina (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Dimetenamida-P (ugh) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
(c) M656PH051 (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Dimetoato (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Diurdo (ugl) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
(¢) Imidaclopride (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
(<) MCPA (ugll) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Metolacloro (ugfl) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Metribuzina (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Ometoato (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Oxadiazéo (ug) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Terbutilazina (ugh) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
() Afa Total (Bafl) 1 1 100 <0,04 <004 - - - - - -
() Dose indicativa total (mSv) 0 - - - - 0,10 0 - - B B
Total 259 259 100 196 196 0 196 100,0
Informagéo complementar relativa & averiguagéo das situagoes de incumprimento dos VP: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida cumpre com as
normas de qualidade fixadas na legislagéo, no se verificando a ocorréncia de incumprimentos. Agua Segura 1000
() Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: Aguas do Centro Litoral - AdCL (percentagem de 4gua controlada e de boa qualidade) '
oo do s com o i do Avlaco 6 uadd dos s d das o esiduos preiado aosulzadre Enidad Reulador s Sanios do g o Fosios) Gualtadedo Servigo Boa o
p' Diretor Delegado de Administragéo Data da publicag&o no website: 05/09/2024 Avaliacdo
Marco Anténio Amorim Aguiar Qualidade do servico boa 198,5;100,01
Qualidade do servico mediana 194.5:98.51
Qualidade do servico insatisfatéria 10:94.51

Assinado por: MARCO ANTONIO AMORIM AGUIAR
Num. de Identificagdo: 06949167
Data: 2024.09.05 10:57:50+01'00'
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WM CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE
Leiria — LEIRIA acreditagdo
LD501
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a veriicagao da qualidade da agua da rede publica, através de anélises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o| I1SO/IEC 17025
Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR). Ensaios
ZONA DE LEIRIA
Teffs A Marqut ds Poriol (4 Esools vl o S Rgoaol, Av N ST Fais, K. WiQUe Toxga. . Tomar Paul VI, Vel Sl Clhas, Complst,da Placias  EWAd; Aosoar
Almoinhas; Alqueidao da Boa Vista; Amieira; Andrinos; Aparigos; Arrabalde da Ponte; Azabucho; Balres; Boa Vista; Barreiro; Caldelas; Campinos; Campo Amarelo; Canais; Caranguejeira; Cardost
Camasauers, ol Gasa dos Foriros; Casais, Casal Gapite Catal Caroino; Case da Criz, Casal da Ladeir Casal da Raposara. Gasal doe Maios, Gasal dos Matos; Casal do Pilh; GasalVermelho:
) Candeira; Cercal (parte); Chés; Colénia Agricola; Cova das Faias; Coutada; Espinheira; Ferreiros; Figueira do Outeiro; Figueiras; Fonte Fria; Fonte do Oleiro; Freiria; Freixial; Gandara dos Olivais; Grinde;
LUGARES: Guimarota (zona baixa); Lameiras; Janardo; Ledo; Longra; Machados; Marinheiros; Marrazes; Martinela; Martos; Mata; Matoeira; Milagres; Nova Leiria; Olivais; Olivais da Bregieira; Opeia; Outeiro das
Bamocas: Ol ds Galdsis; Oute dos Pk s da Géndaa cos s, Pocric Pamela; Pamschele; Pereias: Pibeks; Planals Pl da Pecra; Pousoss Porisi i ota; Ota da Alga:
Qta de Sto Antdnio; Qta da Matinha; Qta do Bispo; Qta dos Frades; Qtas do Sirol; Ramalharia; Regueira de Pontes; Sta Eufér maria (parte); S. Roméo; Souto de Cima; Souto do Meio; Touria;
Tremulheira; Triste Feia; Tubaral; Vale da Catrina; Vale Covo; Vale da Garcia; Vale Pereiro; Vale Rosa; Vale de Sta Margarida Vo Sobreiro; Vale Sumo; Varzea; Vidigal; Zambujo.
PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024

PARAMETROS COM VALOR PARAMETRICO
RESULTADOS OBTIDOS Valor (valor maximo ou minimo fixado para cada um dos parametros a controlar)
PARAMETRO . ) paramétrico

. % de Analises (VP) Ne Andlises Ne Andlises % de analises  N° de analises

—— realizadas R o previstas realizadas em falta conformes.

TOTAL ANALISES

% Analises
conformes

Previstas

Controlo de Rotina 1 (CR1)

Bactérias Colformes (NGmero/100mI) 36 36 100 0 1 0 % | % | 0 [ s | er2m)

Escherichia coll (Ndmero/100mi) 36 36 100 0 o 0 % | % | 3 | % | 1000

Cloro residual (mg/l Cl,) 36 36 100 0,16 07 -

Controlo de Rotina 2 (CR2)

Cheiro (Fator diluigdo a 25°C) 9 9 100 <1 <1 3 9 9 0 9 100,0

Condutividade (uS/cm a 20°C) 9 9 100 168 247 2500 9 9 0 9 100,0

Cor (g PCo) 9 9 100 <5 <s 20 9 9 0 9 1000

Enterococos (NGmero/100mi) 9 0 100 3 0 0 o o 3 o 100,0

Namero da colinas a 22°C (Nomerom) b B 100 o o som deacio

pH (Unidades de pH) 9 9 100 7,1 (20°C) 7.4 (20°C) 265595 9 9 0 9 100,0

Sabor (Fator diluigéo 25 °C) 9 9 100 <1 <1 3 9 9 0 9 1000

Turvagdo (UNT) 9 9 100 <040 <040 4 9 9 0 9 1000

Controlo de Inspegao (CI)

Aluminio (ug/l Al 1 1 100 <20 <20 200 1 1 0 1 1000
() Antiménio (ug/l Sb) 1 1 100 <0,05 <0,05 10 1 1 0 1 100,0
(c) Arsénio (ug/l As) 1 1 100 1,63 1,63 10 1 1 ] 1 100,0

Azoto amoniacal (mg/l NHz) 1 1 100 <0,04 <0,04 0,50 1 1 0 1 100,0
(c) Benzeno (ug/l) 1 1 100 <03 <03 1.0 1 1 0 1 100,0

Benzo(a)pireno (ug/l) 1 1 100 <0,002 <0,002 0,010 1 1 0 1 100,0
(c) Boro (mg/l B) 1 1 100 <0,10 <0,10 15 1 1 0 1 100,0
(c) Bromatos (ug/l BrO3) 1 1 100 <15 <15 10 1 1 ] 1 100,0
(c) Cadmio (ug/l Cd) 1 1 100 <10 <10 50 1 1 0 1 100,0

Calcio (gl Ca) 1 1 100 10 10 —

Carbono Organico Total (mg/L C) 1 1 100 <10 <1,0 sem alteragao 1 1 0 1 100,0

Chumbo (ug/l Pb) 1 1 100 <20 <20 10 1 1 0 1 1000
(c) Cianetos (ug/l CN) 1 1 100 <10 <10 50 1 1 o 1 100,0

Cloratos (mg/) 1 1 100 0,026 0,026 070 1 1 0 1 1000
(c) Cloretos (mg/l ) 1 1 100 27 27 250 1 1 0 1 1000

Cloritos (mgll) 1 1 100 <0,010 <0,010 0,70 1 1 0 1 100,0

Clostridium_perfringens (Nimero/100mi) 1 1 100 0 0 0 1 1 0 1 1000

Cobre (mg/l Cu) 1 1 100 <0010 <0010 20 1 1 0 1 1000

Cromio (ug/l Cr) 1 1 100 <20 <20 50 1 1 0 1 1000
(c) 1,2-Dicloroetano (ugf) 1 1 100 <03 <03 30 1 1 0 1 1000

Dureza total (mg/l CaCOs) 1 1 100 36 36 -

Ferro (ug/l Fe) 1 1 100 <20 <20 200 1 1 0 1 1000
(¢) Fluoretos (mg/l F) 1 1 100 <010 <010 15 1 1 0 1 1000

Magnesio (mg/l Mg) 1 1 100 31 3.1 -

Manganés (ug/l Mn) 1 1 100 <4 <4 50 1 1 0 1 1000
(c) Mercario (ug/l Hg) 1 1 100 <0,01 <0,01 1,0 1 1 o 1 100,0

Niquel (ug/l Ni) 1 1 100 <50 <50 20 1 1 0 1 100,0
(c) Nitratos (mg/l NO3) 1 1 100 <10 <10 50 1 1 o 1 100,0

Nitritos (mg/l NO,) 1 1 100 <0,020 <0,020 0,50 1 1 o 1 100,0

Oxidabilidade (mg/l ;) 0 - - - - 50 0 - N R N

Potassio (mg/l K) 1 1 100 30 30 sem alteraco 1 1 0 1 100.0
(c) Selénio (ug/l Se) 1 1 100 <05 <05 20 1 1 0 1 1000
(c) Sodio (mg/l Na) 1 1 100 22 22 200 1 1 ] 1 100,0
(c) Sulfatos (mgf SO) 1 1 100 0 9 250 1 1 0 1 1000
(c) Tetracloroeteno (ug/l) 1 1 100 <3 <3 -

(c) Trclorosteno (g/) 1 1 100 <03 <03 —

(©)Tetrackoroetsno s Trlorosteno (i) [ 1 100 <3 <3 10 T T T T R T
Trihalometanos (ugf) 1 1 100 3 3 100 1 | 1 | 0 | 1 | 1000
Cloroformio (ugfl) 1 1 100 <3 <3 -

Dibromoclorometano (ugf) 1 1 100 <3 <3 —

Bromodiclorometano (ugf) 1 1 100 <3 <3 —

Bromofrmio (ugf) 1 1 100 3 3 —

Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (ugf) 1 1 100 < 0,005 (Maior LQ) | < 0,005 (Maior LQ) 0.10 1 1 0 1 1000

Benzo(b)fuoranteno (ug/) 1 1 100 <0.005 <0005 — 1 1 0 1 1000

Benzo(k)fiuoranteno (ug/l) 1 1 100 <0,004 <0,004 - 1 1 0 1 100,0

Benzo(ghi)perileno (ugfl) 1 1 100 <0,002 <0,002 - 1 1 0 1 100,0

Indeno(123)pireno (ug/l) 1 1 100 <0,004 <0,004 - 1 1 0 1 100,0
(c) Pesticdas - otal (/) 1 1 100 <0,030 <0030 0550 1 1 0 1 1000
(©)24D 1 1 100 <0,030 <0030 0.10 1 1 0 1 1000
(c) Bentazona (ugl) 1 1 100 <0,030 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
(c) Clorpiifos (ug/) 1 1 100 <0,030 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
(c) Desetilerbutiazina (ugf) 1 1 100 <0030 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
(c) Dimetenamida-P (ug/) 1 1 100 <0030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) MBS6PHOS 1 (ug/) 1 1 100 <0030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) Dimetoato (ug/) 1 1 100 <0030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) Diurso (ug/) 1 1 100 <0030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) Imidaciopride (ug) 1 1 100 <0,030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) MCPA (ugf) 1 1 100 <0030 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
(c) Metolacloro (ugf) 1 1 100 <0,030 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
(c) Metribuzina (ug/) 1 1 100 <0030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) Ometoato (ug/) 1 1 100 <0,030 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
(c) Oxadiaziio (/) 1 1 100 <0,030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) Terbutilazina (ug/) 1 1 100 <0,030 <0030 0,10 1 1 o 1 1000
(c) Alfa Total (Bal) 1 1 100 <004 <004 — 1 1 o 1 1000
(c) Dose indicaiva (mSv) o - - - - 0,10 0 - . B ,

Total 243 243 100 189 189 0 188 %5

(1) relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP: O incumprimento detetado foi de mediato comunicado a Autoridade de Saude e 8 gua Sogura

ERSAR. Resultou de situagao pontual, nao tendo implicagéo na satide humana. Nao foram tomadas medidas porque as analises de verificagao nao confirmaram o incumprimento. 99,5

(c) Parametro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: Aguas do Centro Litoral - AdCL (porcentagem de agua controlada e de boa qualidade)

i com o i <enios e doas e esidos pestado s s P Ouaktada to Sarvigo Boa o
0 Diretor Delegado de Administraco Data da publicagao no website: 12/06/2024 Avaliacio
AQualidade do servigo boa 198.5;100.01
Leandro Miguel Gomes de Sousa Qualidade do servigo mediana (94,5:98,5(
(por delegagdo de competéncias) Qualidade do servigo insatisfatoria 00,0:94,5[

LEANDRO MIGUEL protcemssrico:

GOMES DE SOUSA o maoarz e
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